
Zingueria Metálica

PLANTA DE TECHO - ESTACIÓN DE PARTIDA

CORTE  G - G'

Reja Metálica

2 Tanques de Reserva

c/u Cap. 2500 lts.

Losa maciza de H°A°
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Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 14

P.V.C. Ø100mm
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Zingueria Metálica

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 13

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 12

P.V.C. Ø100mm

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 16

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 15

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 5

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 4

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 3

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 6

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 7

P.V.C. Ø100mm

Vegetación

Vegetación

Vegetación

Vegetación

ESTACIÓN DE PARTIDA - FACHADA NORDESTE

COMPLEJO TELEFÉRICO
LA RIOJA

ESTACIÓN DE PARTIDA - FACHADA SUDESTE CORTE  D - D'

D

D'

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 7

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL.

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

pend.= 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Caño PVC Ø100
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Perforado Pend. 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Conductal

P.V.C. Ø100mm

pend.= 1:200

Conductal

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 7

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 6

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 5

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 4

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 3

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 7

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

pend.= 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 7

P.V.C. Ø100mm

Conductal

P.V.C. Ø100mm

pend.= 1:200

Caño PVC Ø100

Perforado Pend. 1:200
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Pend. 1:50

Vegetación

PLANTA DE TECHO

NÚCLEO DE SERVICIOS

T.R.1 T.R.2

Pend. 1:50

Vegetación

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 0

P.V.C. Ø100mm

Salida codo a 90°
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Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 15x15cm

C.LL. 0

P.V.C. Ø100mm

Salida codo a 90°

G G'

Conductal

P.V.C. Ø100mm

pend.= 1:200

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 20x20cm

C.LL.1

P.V.C. Ø100mm

Revestimiento 20x20cm

Embudo Desagüe

Salida Vertical

P.V.C. 20x20cm

C.LL. 2

P.V.C. Ø100mm

Salida Codo a 90° con

descarga a Cubierta Verde

LÁMINA N°:

NOMBRE DE LÁMINA:

UBICACIÓN: PREDIO ESTACIÓN DE PARTIDA

ETAPAS:  INFRAESTRUCTURA BÁSICA

 ACUEDUCTO

 SISTEMA DE TRANSPORTE

 CAMINO DE MONTAÑA

 SISTEMAS ELÉCTRICOS,

  MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS

PLANTAS, CORTES Y VISTAS DE

INSTALACIONES DE

DESAGÜES PLUVIALES (1)

.


