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Esquema Unifilar
Instalación Eléctrica

RED
400 V
400 A
TT

Grupo Generador
100 kVA
400 V
TT

C0
100 m
F:1x240 Cu
N:1x240 Cu
PE :1x120 Cu

PUESTA A TIERRA:
3 JABALINAS Ø3

4" x 1,5 m
COND. SIN AISLACIÓN 35 mm2

1
iC60N Vigi iC60
C
50 A / 4P4d

C1
12 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

2
C120N Vigi C120
C
100 A / 4P4d

C2
59,5 m
F:1x35 Cu
N:1x35 Cu
PE :1x16 Cu

3
iC60N Vigi iC60
C
50 A / 2P1d

C3
14,5 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

0
NSX400F
Micrologic 2.3 AB
400 A / 4P4d

4
C120N Vigi C120
C
80 A / 4P4d

C4
42,2 m
F:1x16 Cu
N:1x16 Cu
PE :1x16 Cu

5
iC60N Vigi iC60
C
50 A / 4P4d

C5
40 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

C0'
5 m
F:1x50 Cu
N:1x50 Cu
PE :1x25 Cu

0'
NSX160B
Micrologic 7.2 E
160 A / 4P4d
Abierto

6
iC60N Vigi iC60
C
50 A / 4P4d

C6
40 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

7
iC60N Vigi iC60
D
10 A / 3P3d

C7
40 m
F:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

8
iC60N Vigi iC60
C
16 A / 4P4d

C8
36 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

AUTOCLAVE INCOL
8 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,8

9
iC60N Vigi iC60
C
32 A / 4P4d

C9
32,5 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

H. PIROLÍTICO INCOL
14 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,8

10
iC60N Vigi iC60
C
32 A / 4P4d

C10
23,5 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

ELEV.-ENFARD. ABECOM
15,5 kW
PF : 0,85
Número: : 1
Ku : 0,5

C11
31 m
F:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

MOTOR CAMPANA EXTRACCIÓN
5,5 kW
Factor de potencia nominal : 0,83
Número: : 1
Ku : 1

TABLERO SECCIONAL 1

1.1
iC40
C
25 A / 4P3d

1.2
iC40F
C
2 A / 2P1d

1.3
iC40F
C
6 A / 2P1d

1.4
iC40F
C
6 A / 2P1d

1.5
iC40F
C
6 A / 2P1d

1.6
iC40F
C
2 A / 2P1d

TABLERO SECCIONAL 5

5.1
iC40F
C
25 A / 2P1d

C1.1
100 m
F:3x2,5 Cu
N:3x2,5 Cu
PE :3x2,5 Cu

ILUM. PLANTA GRAL.
22,1 A
PF : 0,9
Número: : 1
Ku : 1

C1.2
47,2 m
F:1x2,5 Cu
N:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

ILUM. CÁM. FRIG.
0,866 A
PF : 0,9
Número: : 6
Ku : 0,3

C1.3
57,5 m
F:1x2,5 Cu
N:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

ILUM. ÁREA LIMP. CONT.
1,92 A
PF : 0,9
Número: : 6
Ku : 1

C1.4
45 m
F:1x2,5 Cu
N:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

ILUM. ÁREA LIMP. VEH.
1,68 A
PF : 0,9
Número: : 1
Ku : 0,5

C1.5
100 m
F:1x2,5 Cu
N:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

ILUM. EXT.
3,61 A
PF : 0,9
Número: : 6
Ku : 0,3

C1.6
19,5 m
F:1x2,5 Cu
N:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

ILUM. PAÑOL Y S.COMP.
0,866 A
PF : 0,9
Número: : 6
Ku : 1

C5.1
1 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS MONOF.
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 4
Ku : 0,2

C5.2
1 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

TOMA TRIF.
32 A
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,2

5.2
iC40N
C
32 A / 4P3d

TABLERO SECCIONAL 6

7.1
P25M
M

6.1
iC40F
C
25 A / 2P1d

C6.1
1 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS MONOF.(1)
2,2 kW
PF : 0,6
Número: : 4
Ku : 0,2

6.2
iC40N
C
32 A / 4P3d

C6.2
1 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

TOMA TRIF.(1)
32 A
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,2

BOMBA CISTERNA-TANQUE
0,55 kW
Factor de potencia nominal : 0,75
Número: : 2
Ku : 0,5

BOMBA TANQUE A.T.-CALDERA
1,1 kW
Factor de potencia nominal : 0,79
Número: : 2
Ku : 0,5

C7.1
20 m
F:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

C7.2
9 m
F:1x2,5 Cu
PE :1x2,5 Cu

2,5 A / 3P3d
LC1K06
Tipo 1

7.2
P25M
M
6,3 A / 3P3d
LC1K06
Tipo 1

TABLERO SECCIONAL 7

11
iC60LMA Vigi iC60
MA
16 A / 3P3d
Tipo 2

12
iC60N Vigi iC60
C
10 A / 4P4d

C12
34,5 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

CALDERA INCOL
3 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,8

13
iC60N Vigi iC60
C
16 A / 2P1d

C13
40 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

SIST. ÓSM. INV.
1,7 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,6

14
iC60N Vigi iC60
C
20 A / 4P4d

C14
12 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

COMPRESOR KAESER
11 kW
PF : 0,85
Número: : 1
Ku : 0,8

15
iC60N Vigi iC60
C
16 A / 4P4d

C15
35,5 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

P. T. E.
6,58 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,2

16
iC60N Vigi iC60
C
50 A / 4P4d

C16
52,5 m
F:1x10 Cu
N:1x10 Cu
PE :1x10 Cu

LAV. CONT. SIMESA
26,1 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,3

TABLERO PRINCIPAL

17
NSXm160E
Micrologic 4.1
160 A / 3P3d

C17
5 m
F:1x95 Cu
PE :1x50 Cu

BANCO DE CAPACITORES
VarSet Easy / Automático
Qr : 60 kvar
Geen vervuiling

TABLERO SECCIONAL 4

2.1
iC60N
C
50 A / 2P1d

C2.1
10 m
F:1x6 Cu
N:1x6 Cu
PE :1x6 Cu

A/C HALL
41,1 A
PF : 0,9
Número: : 1
Ku : 0,5

2.2
iC40F
C
20 A / 2P1d

C2.2
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

A/C OF. 1 Y 2
17,6 A
PF : 0,9
Número: : 2
Ku : 0,5

2.3
iC40F
C
32 A / 2P1d

C2.3
20 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

A/C OF. 3, 4 Y 5
26,3 A
PF : 0,9
Número: : 3
Ku : 0,5

2.4
iC40F
C
32 A / 2P1d

C2.4
20 m
F:1x6 Cu
N:1x6 Cu
PE :1x6 Cu

A/C SALA REUNIONES
5,82 kW
PF : 0,9
Número: : 1
Ku : 0,2

2.5
iC40F
C
25 A / 2P1d

C2.5
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS OF. 1 Y 2
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 2
Ku : 0,2

2.6
iC40F
C
32 A / 2P1d

C2.6
20 m
F:3x2,5 Cu
N:3x2,5 Cu
PE :3x2,5 Cu

TOMAS OF. 3, 4 Y 5
30 A
PF : 0,8
Número: : 3
Ku : 0,2

2.7
iC40F
C
25 A / 2P1d

C2.7
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS OF. RECEP.
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 2
Ku : 0,2

2.8
iC40F
C
25 A / 2P1d

C2.8
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS SALA REUN.
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 2
Ku : 0,2

2.9
iC40F
C
25 A / 2P1d

C2.9
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS C. Y BAÑOS
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 2
Ku : 0,2

2.10
iC40F
C
25 A / 2P1d

C2.10
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS HALL
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 2
Ku : 0,2

2.11
iC40F
C
25 A / 2P1d

C2.11
20 m
F:2x2,5 Cu
N:2x2,5 Cu
PE :2x2,5 Cu

TOMAS VESTUARIOS
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 2
Ku : 0,2

C2.12
30 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

ILUM. OF.
7,94 A
PF : 0,9
Número: : 1
Ku : 1

2.12
iC40F
C
16 A / 2P1d

TABLERO SECCIONAL 2 TABLERO SECCIONAL 3

4.1
iC40N
C
20 A / 4P3d

3.1
iC60N
C
40 A / 2P1d

C3.1
8 m
F:1x6 Cu
N:1x6 Cu
PE :1x6 Cu

A/C
7,56 kW
PF : 0,9
Número: : 1
Ku : 1

3.2
iC40N
C
25 A / 2P1d

C3.2
8 m
F:4x2,5 Cu
N:4x2,5 Cu
PE :4x2,5 Cu

TOMAS
2,2 kW
PF : 0,8
Número: : 4
Ku : 0,25

C4.1
10 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

E. FRIO 1
9,5 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,5

4.2
iC40N
C
20 A / 4P3d

C4.2
10 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

E. FRIO 2
9,5 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,5

4.3
iC40N
C
20 A / 4P3d

C4.3
10 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

E. FRIO 3
9,5 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,5

4.4
iC40N
C
20 A / 4P3d

C4.4
10 m
F:1x4 Cu
N:1x4 Cu
PE :1x4 Cu

E. FRIO 4
9,5 kW
PF : 0,8
Número: : 1
Ku : 0,5
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6 Taller m
ecánico

Equipo de frio 2

Tom
a m

onofásica (1)
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Equipo de frio 3
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Equipo de frio 4

9 H
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C
orrección Factor de Potencia

CONMUTADOR DE RED
TransferPacT Active Automatic
400 A / 4P4d
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